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Priifbericht: 2309417/1
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gr. AB
Probenahmeort/-stelle: RoRdach
Probenbeschreibung: Wasser
Probenahme durch:  Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Knaak '
Probenahmeart: Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a
(DIN, Beschreibung) Phys./Chem.: DIN 1SQ 5667-5 (A 14) (2011-02)

Datum
19.10.2023
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Pb, Cu, Ni: Zufallsstichprobe (Z-Probe) ohne Ablauf gem. UBA (2018)
Probenahmedatum: 19.09.2023 Uhrzeit: siehe Bericht

Probeneingang - Labor:  19.09.2023
Proben-Nr. {(analab-Nr.); 2309 417 -1
Untersuchungszeitraum: 18.09.-18.10.2023

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:;

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemiR §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzliglich jade Grenzwert-
lUiberschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Mafinahmenwerles, den zusténdigen Uberwachungsbehdrden anzuzei-
gen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu itbersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der

Ergebnisse an die zustindige Behtrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prlfergebnis wurde auftragsgeméf an die zustandige Behoérde weitergeleitet: []ja [X] nein

Die Prifergebnisse bezZiehen sich ausschlieflich auf die untersuchien Prifgagenstinde. Die nur auszugswaise Vervielfiltigung eder Abanderung des Berichts isi ohne
unsere schrflliche Genehmigung nicht 2uléssig. Die Verantwortung {r die Richtigkeil von  Probanahme und Transpert wird nur dbemommen, wenn digse durch einen

Mitarbeiler unserer Firma durchgefihrt wurde.
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Untersuchungsergebnis:

Lfd. Nr. der Probenahmestelle:1

Mess-undProbenahme- Kenn- 1230/0471/01‘111 R " .=

-stelle:” RN zahl S

" +Name Rorsdach Am Leltenbach 2 Kelier WB
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID:des Labors; - 230941 71 .. “ , £
Probenahme: . iDatum { 19.09. 2023 T e
. {Uhrzeit{14:20 .. -
Probengewinnung:. . * FEnthahmearmatur - m:kroblologlsche Tnnkwasserun- Me- | Trinkwasser kalt’
tersuchung Zweck a) . i dium:." o
Messprogramm: 4 . N o
Nr. i Parameter" ) - “f'.'. 4 Son- |Méss- |Einheit Probenvorbehandlung .
S . L Tl s dder- ‘wel‘t! < ) - -.,.}"
= o i+ & lzéi-  {Unter-" | - .
Tl S " iLchen ischl.. .= - o
1 {1779 | Koloniezahl 22 °C 0 KbE/ml
2 11780 | Koloniezahi.36 °C 0 KbE/ml
3 11772 | Escherichia coli 0 KbE/100ml|
4 11773 | Coliforme Bakterien 0 KbE/100ml|
§ 1774 | Enterokokken ¢] KbE/100ml
6 [ 1021 | Wasserlemperatur (vor Ort) 16,3 [°C
Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2
‘Mess- und Probenahme- Kenn- ;1230/0471/01111
stel[e o zahl
s Name Rol&dach Am Leitenbach’ 2 Keller WB
Wassergéwihn’:jhgs'"anlage: s L e
‘Proben-ID des Labors:™.. 2309417 1.5 - ST E ’
Probenahme: . .+ |Datum 19.09.2023 RS
: o tlhrzeiti 14018 < .
'EP'rqbengewinnung: ‘Stichpfobe Me- | Trinkwasser kalt,
. . - dlum -
‘Messprogramm: . T . :
Nr.; Parameter ~ =~ L — " TSon- Mess- Eine Probenvorbehand-
: - ' twert/ heit . Iung A
1 Unter-
1 11081 | Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 248 WSfem
2 {1061 { pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch _ 8.4
3 {1042 ] Geruch 100
4 {1052 | Geschmack 100
§ {1027 ] spekiraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm < 005 {1/m
6 11035 Tribung in Formazineinheiten 0,11 |TE/F
7 11248 Ammonium < 0,02 |[mg/l
'8 11231 | Cyanid, gesamt ' < 0,002 |mg/l
9 11246 | Nitrit < 0,01 mg/l
10. {1321 | Fluorid 0,05 mg/l
11 {1325 | Bromat < 0,003 | mag/l
12 {1331 | Chiorid , 12 mag/l
13 | 1244 | Nitrat 58  |mgfl
14 | 1313 | Sulfat 14 maf
15 [ 1131 | Aluminium < 0,01 mg/l
16 | 1145 Antimon < 0,001 |mg/
17 | 1142 Arsen < 0,003 {mg/l
18 {1211 i Bor < 0,1 mg/l
19 {1185} Cadmium < 0,0005} mg/l
20 | 1151{ Chrom gesamt < 0,0005 mg/l
21 11182 | Eisen < 0,01 imgll
22 11112] Natrium - 8,99 imgll
23 11171 Mangan < 0,005 |mg/l
24 {1218{Selen < 0,003 !mgfi

Die Prafergebnisse beziehen sich ausschiiefifich auf dis untersuchien Prifgegenstinde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird aur Gbemammen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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‘Nr.| Parameter ISon-  |Mess- [Ein- Probenvorbehand-
' . fder- wert/ heit !lung
“izei- " {Unter- ’
25 | 1166 | Quecksilber; gesamt < 0,0002 i mg/l
26 |1078] Calcitlésekapazitst (C10) 4,33 _img/l
27 {2371} Benzol < 03 pg/l
28 | 2008 | 1,2-Dichlorethan < 05 pofi
29 12021 | Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach < 1 Mg/
TrinwV 2001)
30 {2080 | Trihalogenmethane (nach TrinkwV) < 1 pg/l
31 | 2454 | Benzo(a)pyren < 0,003 |ygf
32 {1570 | PAK (Summe nach TrinkWV 2001) < 0,01 {yg/l
33 [1523{T0C 1.3 img/
34 11360 Uran < 1 ug/l Fremdlabor AIR
35 | 1122} Calcium 37,7 mg/l
36 | 1121 | Magnesium 2,23  imgfl
37 {1113 Kalium 0,667 img/l
.38 | 1472 | Siurekapazitit bis pH 4,3 1,78  mmoll:
39 | 1479 Harte 5,77 °dH
40 | 1077 | Sattigungsindex (C10) 0,413
41 | 1076 | pH-Wert berechnet nach Séttigung mit CaCO3 8,0
42 11254 Nitrat/50 + Nitrit/3 (nach TrinkwV 2001) 0,12 {mg/l

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 3

 Mess- und Probenahme- |Kenn- |1230/0471/01111
stelle;

Zahl

SRS

Name | RoRdach, Am Leitenbach 2, Kg_llgr, WB

Wassergewinnungsanlage:

TProben-|D des Labors: '2309417-1" - -
‘Probenahme: " Datum ]19.09.2023. . R,
- -' T iOhrzeit| 1416 s i
Probengewinnung: - Zufallsstichprobe ohne Ablauf (Z-Prébe) Me--- | Trinkwasser kalt, **
- e dium: |
"Messpragramm; o : '
‘Nr.{Parameter .- {Son- |{Messwert/Un- |Ein-; Probenvorbehandlung
T . der- jterschl. - heit
zei- ' .

. chen e .

1 11138]Bleij < 0,003 mg/l

2 11161 ] Kupfer < 0,01 mg/l

3 111881 Nickel < 0,002 mag/l

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geitenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 ein-
gehalten:

Die Unfersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

FE7

Dr. Karen Popp
Stellv, Laborleiterin, Dipl. Leb. Chem

Dr. 8i. Taubmann
Geschaéftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Prifgegenstdnde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung ader Ab4nderung des Berichts ist ohne
unsera schrifliche Genshmigung nichl zul8ssig. Die Verantwortung fur die Richtigkell von Probenahme und Transport wird nur dbernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgafiihrt wurde.




