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Untersuchung:
Probenahmeort/-stelle:

Probenbeschreibung:
Probenahme durch:
Probenehmer (Name):

Probenahmeart:
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum:

Probeneingang - Labor:
Proben-Nr. (analab-Nr.):
Untersuchungszeitraum:

Trinkwasseruntersuchung auf PSM (Fremdlabor agrolab)
Siehe Bericht

Wasser

Fa.analab

Frau Prediger

Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a
Phys./Chem.: DIN 1SO 5667-5 (A 14) (2011-02)
Pb,Cu, Ni : Zufallsstichprobe (Z-Probe)ohne Ablauf gem. UBA (2018)

29.09.2022 Uhrzeit: siehe Bericht
29.09.2022

22 09 543/1+2

29.09.-19.10.2022

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zustéandigen Uberwa-
chungsbehérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu {ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behorde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde auftragsgemaB an die zustandige Behérde weitergeleitet: Xja [ nein

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur tibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefuhrt wurde.
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Untersuchungsergebnis.

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Priifbericht: 2209543a
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' Mess- und Probenahme- Kenn-
stelle zahl :
‘ Name ON StraRgiech, KiGa Putzraum, WB

Wassergewmnungsanlage

i Proben-ID des Labors: 2209543 1

Probenahme Datum 29 09 2022 |
Uhrzeit 14:28 : j

g Probengewinnung: Stichprobe Me-  Trinkwasser kalt |

j dium:

| Messprogramm:

'Nr.  Parameter Son-  Mess- Ein- Probenvorbehandlung §

> der- wert/  heit {

zei- Unter-

1_|2200] Pestizide / Biozide (Summe nach TrinkwV) 10 |ugh | B

2 (3187 Aclonifen | < 10030 |pgh| K B )

3 |3175| Amidosulfuron - o o < I 0,03 [—pg/l ] -

4 13051 Atrazm o B ) ,,< 1 0,02 pg/ | B

5 [3016 Desethyl desrsopropylatrazm o < ! 0,025 ng/l l - - ]

6 3056 | 2-Hydroxyatrazin R ) _Q 9_3_0 _E_y_gﬂ, 5_“,_,.,4 L T

7_|3185|Azoxystrobin 10,015 [pgi | -

8 |3102|Bentazon 10015 ‘pgh o

9 [3228|Boscalid N l 0,030 [pgh | -

10 3150 Bromacil _ QQZ*_ Egﬂ_»_ - c

11 [3157 | Bromoxynil J 0,03 |pgll | i ]

/12 3188 | Carbendazim 0010 g/t _f,_,,w,,‘,A o o

13_@ Carbetamid I 0,030 [pg/ ] -

14 3104,Chlor|dazon ) 1 0,010 po/l | o .

15 |3111|Chlortoluron l 0,01 w,ug[I_L o

16 3245 Clodinafop | 002 Mg/l |

17 [3208[Clomazone 10,00 {pgn I

18 |2236|Clopyralid < 0,030 ugh | P

19 | 3252 Clothianidin ] | < 1o gg_~{pg/| i, - ]

20 [3413 Cyﬂufenamld ) o }_ < 10,010 g/ | . ...

21 |3004 | Cyproconazol | < 0,030 jug/l I ]

22 3054 |Desethylatrazin | < 1001 Wp»gil

23 |3063 | Desethylterbuthylazin - 002 fpg/l 1

24 3055 Desethylsimazin - o= 002' pg/l |

25 |3147 |Dicamba T < !005 lugll 1

26 | 2228 | Dichlorprop o | < 10,010  pgn ,‘,M, A

27 |3078|Difenoconazol < 10015 l“ o | i

28 3126 Diflufenican | < 0,030 |pg/ | e

29 | 3117 | Dimefuron < 10,030 gﬁ“i___ B

30 3138 Dimethachlor < 10,030 | ugfl | -

31 [3320|Dimethenamid | < 10015 [upgi i e

32 |3030 | Dimethoat ) < 0,030 Mg/ |

|33 |3210 | Dimethomorph . < 10,030 uglll R

34 13324 | Dimoxystrobin B < 0,030 |ug/ | e

35 |3101 | Diuron - o < 1002 pgt{ |

136 | 3184 | Epoxiconazol =, < 10,030 |ugh | f

37_|3122 ] Ethidimuron o | < 1003 ugn| ]

38 3205 Ethofumesat L < 10025 jugl | et o

39 |3179|Fenoxaprop < 10,030 ug/lT 1

40 | 3211 | Fenpropidin e < 10030 |pg/ i

41 |3195|Fenpropimorph | < Joot fwen|

42 3204 | Flazasulfuron ) B o < 1003 jugl | R

43 |3231 (Flonicamid < 0,025 pg/l| N

144 3244 Florasulam S i | < 0,015 |ug/l | B

45 [1197  Fluazifop - B 1 < 10,030 [pgn [

|46 [3213 [Fluazinam i N | < 10030 jpgn |

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung firr die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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'Nr. Parameter

147 | 3214{Flufenacet o
148 | 3008 | Flumioxazin
4,9,.,, 13266 | | Fluopicolide
50 3414‘F|uopyram
51 }3215 Flurtamone

52 3186 ! Flusilazol

|53 3417 | Fluxapyroxad

54 3002 Glyphosat

55 |3161] al ‘Haloxyfop
:56 | 3432 | Imazalil ,
57 {3076 [lmldaclopnd

"5_3 3199 | lodosulfuron- m’ethylr

59 4 3155 ( loxynil

160 12128 lprodlon"

61 |<§19_7ﬁl_lsoproturon -
62 3433 Isoxaben
63_|3183 | Kresoxim-methyl
64 3428  Lenacil

65 {3420 [ Mandipropamid _
66 | 2226 MCPA_

67 12227 Mecoprop

68 3340
69 | 3237 | Mesotrione
170 13068 | Metalaxyl

71 |3108 | Metamitron
|72 3180 Metazachlor

73 l 3242 | Metconazol

74 ;5249 Meth|ocarb

75 13421 IMethoxyfenOZId
76 13109 ‘Metobromuron

77 3140 | Metolachlor

78 3217 | ' Metosulam

79 [30581Metrlbuzm -

Mesosulfuron- methylr -

80 ' 3124 | Metsulfuron- methyl

81 | 3009 | Napropamid

|82 3218
83 3007
84 3040
85 | 2960
86 13264
|87 [3243]
155 3434
|39 ,3171

Nicosulfuron
Penconazol

Pen_dlmethalln B
50 | Pethoxamid

Picolinafen
Plcoxystrobln o

Plrlmlcarb

90 13090 | Prochloraz

91 (2961|Propamocarb
92 13061 | | Propazin

Pinoxaden

93 13010 PFOPICOnazol -

94 3238 Propoxycarbazone

05 (2240 | Propyzamid

96 | 3429
97 [3170.

98 3239

Proquinazid
Prosulfocarb
Prosulfuron

99 | 2962

Prothloconazol

100 | 3283
1013350 |

3219 !

Pynmethanll

! Quinmerac

3 3430
13202

l 105 | 3052

1106|3017

| Quinoclamin
|Quinoxyfen

2 | Simazin
_S,E’Lr_oﬁ’@.[‘l'[‘n

Pyroxsulam
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lwott |

Tpen T

Son-  Mess-
der- wert/ heit
zei- Unter-
chen S°h| i
< 002 lpgn|
£ __ ,923 L Hgll |
< 10030 |pgl|
< 0010 pgh
< 0,030
< 0030 pgll
< 10010 lugh |
< 0010 g/l
< 10030 |ugh|
<0030 Hgﬁ,‘
| < 1003 [pgi|
| < 0,03 g/l |
< 003 Tugn|
< 10,025 gh
< 1002 Iugh |
< 10030 g/
K ( 0,030 |pgll |
< 0015 Hgﬂv_;
< 10,030 [pgh|
< 1003 g/l»
< |00t lpgll
< 0030 gl |
<
<1002 jugh
< 1003 pgn|
= 0,02 pg/ |
< 50030 )pg/l
< 10,015 __f_ggll
< | 0,015 | ught | i
< 1003 pgh
< 1002 |pgh|
< 10030 ugh
< 1003 |pgh |
< 1003 lugi
= !oos pon |
< 0015 |ygh
< 10030 [pgh|
<002 pgh
< 10030 |ugh|
<, -9 030 | pg/l
< 0080 |pgn|
< 10030 pgh
< 00156 [pgn|
< 0030 g
< 10030 |pgh |
< 003 lygll,_
< 1 0,030 |pgn |
< 1003 gt
< 0030 |pgh |
_< .9@2 Mg/ |
< |005
<0030 gl
< 0030 [pgi |
< 10015 ug/ |
< |o0010 !ugn}
< 0030 pgh
< 10010 [pgh|
<0030 ug/l |
< 1002 lug/l I
<

10025 weh |

Ein- Probenvorbehandiung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftiche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fur die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur tibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefthrt wurde.
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Nr. Parameter

1107 | 3248 | Sulcotrion

/108 | 3075 Tebuconazol

1109 | 3423 | Tebufenozid

110 2964 Tebufenpyrad

<111 3053*Terbuthylazm -

‘112 3435 | Tetraconazol

1 13 3253 | | Thiacloprid

114 3018 ThLamgthoxam R
115 3177 | Thifensulfuron- methyl

116 3019 Topramezon

l11j_"§011 | Triadimenol

118 | 3203 Tnasulfuron -
119 | 3247 | Tnbenuron methyl
1120 | 3148 | Triclopyr

1121 5333Q_; Trifloxystrobin B
122 3240 | Triflusulfuron- methyl
123 13285 | Tntlconazol

124 3332 Tr_ltpsulfyron 7
‘125;2229 2,4-D

1126|3415 Flupyrsulfuron methyl_
11273412 | Bixafen

1128 /3189 Propaqwzafop

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2
Mess- und Probenahme- Kenn-
stelle: zahl

Son-

der-
zei-
chen
s

|

[AAIAIA AAAANANANANANNANNANNARANRA]

Mess-
wert/
Unter-
schl.

10,030 |
0,015
| 0,030

0,030
0,02

'doso'

0,015
0,030

003 |

010

0,010

0,030
0 030
0 030

10,030
10,030 g
| 0,030
10,025
1002 |
0,030
10,010 |
10,03

Name  ON StraRgiech, KiGa Putzraum, WB

Wassergewinnungsanlage:

' Proben-ID des Labors: 2209543-1
Probenahme: Datum 29.09.2022
Uhrzeit 14:28
Probengewinnung: Stichprobe
| Messprogramm:

Nr. Parameter

__t 3304 | Chlondazon Metabolit B
3305 | Chloridazon-Metabolit B'I
3089 | Dimethylsulfamid

3308 | Me;azachlor—Metaboht BH479-8
| 3294 | Metolachlor-Metabolit CGA 368208

\1“;‘@{01 I~ 3»6:-2K35—k

| 3339 | Metolachlor-Metabolit CGA 41 3173
: 2255 Tnﬂuores3|gsaure

|0

Kurz-Beurteilung:

3312 Metolachlor-Metabolit CGA 380168/CGA 354743

Priifbericht: 2209543a
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Ein- Probenvorbehandlung
heit

=
«Q
=

gl

Trinkwasser kalt

Mess- Ein- Probenvorbehandiung
wert/ heit
Unter-
schl.
B[
LT
T
v,,,,‘,HQ,/_,',A £
0,010 [pg/ |
0 gl -
AT/
Mg/l |

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Ab&nderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibermommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ANALAB TAUBMANN GMBH
Herr Gratzke

AM BERGLEIN 3

95336 MAINLEUS-ROTHWIND

Datum 19.10.2022
Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT
% Auftrag 1800934 Angebotsnummer: 85-148675
g Analysennr. 366701 Trinkwasser
§ Projekt 14370 Trinkwasseruntersuchungen
2 Probeneingang 13.10.2022
:E Probenahme keine Angabe
£ Probenehmer Analab Traubmann GmbH (4077)
Kunden-Probenbezeichnung 22 09 543-1

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
nicht relevante PSM-Metabolite
[Metolachlor-Suffonsaure (RIS) (CGA 354743) [ug/l [ <0,010 (NWG)| 0,025 | | |_DIN 38407-36 : 2014-09 |
Halogenessigsauren
[Trifluoressigséure (TFA) [mall | <0,0005] 0,0005 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |

wi) Die Wiederfindung eines oder mehrerer intemen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine erh6hte Messunsicherheit zu erwarten.
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemiR: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemaR TrinkwV notifizierte Labor. (N9) V)
Die volistindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) externe Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem#B DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Si
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrafle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 19.10.2022
) Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT
Auftrag 1800934 Angebotsnummer: 85-148675
Analysennr. 366701 Trinkwasser

Beginn der Priifungen: 13.10.2022
Ende der Priifungen: 19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-102
E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de

FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem4®@ DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

4

o= AGROLAB 5o

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
ANALAB TAUBMANN GMBH

Herr Gratzke
AM BERGLEIN 3

95336 MAINLEUS-ROTHWIND

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Datum 19.10.2022

Kundennr.

1800934 Angebotsnummer: 85-148675
366701 Trinkwasser

14370 Trinkwasseruntersuchungen
13.10.2022

keine Angabe

Analab Traubmann GmbH (4077)

22 09 543-1

40010627

Untersuchungen nach Anlage 2 Teil | Nr. 10 und 11 (Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Aclonifen mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Amidosulfuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Alrazin mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-desethyl-desisopropy! mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-2-Hydroxy mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bixafen mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Boscalid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromacil mgl/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbendazim mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbetamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clodinafop mgl/l <0,00002| 0,00002 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clomazone mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clopyralid mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clothianidin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyflufenamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyproconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mgl/l <0,00001| 0,00001 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mgl/l <0,00002| 0,00002 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dicamba mg/l <0,00005| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Difenoconazol mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimefuron mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethachlor mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Dimethoat mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethomorph mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002]| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethidimuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethofumesat mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fenoxaprop mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fenpropidin mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Fenpropimorph mg/l <0,00001| 0,00001 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Flazasulfuron mgl/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flonicamid mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Florasulam mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazifop mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazinam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flumioxazin mgl/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopicolide mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopyram mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flupyrsulfuron-methy! mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flusilazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluxapyroxad mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Haloxyfop mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imazalil mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imidacloprid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
lodosulfuron-methyl mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
loxynil mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Iprodion mgl/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoxaben mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Kresoximmethy! mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Lenacil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mandipropamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) mg/l <0,00001 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesosulfuron-methyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesotrione mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metalaxyl mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metamitron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Methiocarb mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Methoxyfenozid mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metobromuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metosulam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metsulfuron-Methyl mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Napropamid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Penconazol mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pendimethalin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picolinafen mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pinoxaden mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pirimicarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prochloraz mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propamocarb mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propaquizafop mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propiconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propoxycarbazon mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propyzamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Proquinazid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prosulfocarb mg/l <0,00005| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Prosulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyrimethanil mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyroxsulam mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoclamin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoxyfen mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Spiroxamine mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sulcotrion mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebufenozid mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebufenpyrad mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002) 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tetraconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiamethoxam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thifensulfuron-Methy! mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Topramezone mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triasulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tribenuron-methyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triclopyr mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Trifloxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triflusulfuron-methyl! mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triticonazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tritosulfuron mgl/l <0,000025| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe mg/l 0 0,0005 Berechnung
nicht relevante PSM-Metabolite
[Desphenyl-Chloridazon [mgrl | <0,000040 *?| 0,00004 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
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Metazachlor-Sulfonséure (BH479-8) mg/l <0,000020 (+)| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Methyl-Desphenyl-Chloridazon mg/l <0,000020 (NWG)*| 0,00004 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor-Metabolit (NOA 413173) mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
gﬁ;;g?g)hlor-sumns--desmemDXyPFOPyl(CGA mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 DIN 38407-36 : 2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) mg/l <0,00002] 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
wi) Die Wiederfindung eines oder mehi int Standards liegen bei vorii der Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine erh6hte Messunsicherheit zu erwarten.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemaR TrinkwV notifizierte Labor. (N9) V)
Die vollstandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) exteme Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 13.10.2022
Ende der Priifungen: 19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Anmerkungen zum Priifbericht

Analysennr. 366701

Fur die als "nicht relevante Metaboliten" (nrM) eingestuften Stoffe gilt der Grenzwert der Trinkwasserverordnung
von 0,1 pg/l nicht, sondern es ist jeweils der (vorerst) dauerhaft duldbare "gesundheitliche Orientierungswert"
(GOW) heranzuziehen.

Nach einer Bewertung des Umweltbundesamtes gelten folgende GOW:

nicht relevante Metaboliten (nrM) GOwW Einheit Bewertungsgrundlage
Desphenyl-Chloridazon 0,0030 ma/l [1]
Metazachlor-Sulfonsdure (BH479-8) 0,0030 mg/l [1]
Methyl-Desphenyl-Chloridazon 0,0030 mg/l [1]
Metolachlor-Metabolit (NOA 413173) 0,0010 mgl/l [1]
Metolachlor-Sulfons.-desmethoxypropyl(CGA 0,0010 mg/l [1]

368208)

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 0,0010 mg/l [1]
Trifluoressigséure (TFA) 0,060 mg/l [1]

Es gibt dann noch einen "voriilbergehend hinnehmbaren Vorsorge-Malnahmenwert" (VMW) von 10 pg/l. Bis zum
VMW dirfen die GOWs zeitlich begrenzt tiberschritten werden.

Bei Bedarf sollten Sie sich an die zusténdige Gesundheitsbehérde wenden.

[1] GOW fiir nrM-Wirkstofftabelle, Stand Mai 2020,
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/liste_der_bewerteten_nrm_202

0-05.pdf
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Stadt Schefllitz
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Taubmann GmbH

Am Berglein 3

95336 Mainleus-Rothwind
Telefon 09229/7083

Telefax 09229/8588

E-mail: info@analab-taubmann.de

GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann
Registergericht Bayreuth HRB 2736
St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

Die Akkreditierung gilt

(( DAkkS fiir die in der Urkunde

Deutsche aufgefiihrten Prifver-

Akkreditierungsstelle fahren
D-PL-18718-01-00

Zeichen Datum
Bi 21.10.2022
Priifbericht: 2209543 Seite 1von 5
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gr. AB
Probenahmeort/-stelle:  Siehe Bericht
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Frau Prediger
Probenahmeart: Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a

(DIN, Beschreibung) Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
Pb,Cu, Ni : Zufallsstichprobe (Z-Probe)ohne Ablauf gem. UBA (2018)

Probenahmedatum: 29.09.2022
Probeneingang - Labor: 29.09.2022
Proben-Nr. (analab-Nr.): 22 09 543/1+2

Untersuchungszeitraum: 29.09.-20.10.2022

Hinweis fir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Uhrzeit: siehe Bericht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zusténdigen Uberwa-
chungsbehérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu iibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustéandige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behérde weitergeleitet: [X] ja [ nein

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abdnderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fur die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Gbernommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefihrt wurde.
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Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 4 S
Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/0471/01078
stelle: zahl
Name  StralRgiech, KIGA; Putzraum, WB
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2209543-1
Probenahme: Datum  29.09.2022
Uhrzeit 14:28
Probengewinnung: Entnahmearmatur - mikrobiologische Trinkwasserun- Me-  Trinkwasser kalt
tersuchung Zweck a) dium:

Messprogramm:
Nr. Parameter Son- Mess- Einheit Probenvorbehandlung

der- wert/

zei- Unter-

chen  schl.

'1 11779 | Koloniezahl 22 °C ‘ | 1 4  |KbEml |
'2 1780 Koloniezahl 36 °C '3 KbE/ml

|3 | 1772 Escherichia coli 0 |KbE/100ml|
'4 1773 Coliforme Bakterien 0 |KbE/100ml
|5 | 1774 | Enterokokken | | 0  |KbE/100ml|
|6 1021 Wassertemperatur (vor Ort) ‘ _ 156 | T°c

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 5 )
Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/0471/01078
stelle: zahl
Name StralRgiech, KIGA; Putzraum, WB
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2209543-1
Probenahme: Datum 29.09.2022
Uhrzeit 14:26

Probengewinnung: Stichprobe Me-  Trinkwasser kalt
dium:

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Ein- Probenvorbehand-
der- wert/ heit lung
zei- Unter-
chen  schil.

|1 | 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 7 . ,245 {WS/em |

121061 | pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch 1 8,1 e

|3 7‘1042 Geruch S 7 ] '100 |

|4 1052 Geschmack 100

|5 V‘1027ispektralerAbsorptmnskoeﬁ'ment bei 436 nm | < | 005 [1m |

6 7193_5 Tribung in Formazineinheiten - b | 013 TE/F B B

|7 | 1248 | Ammonium S | < | 002 |mgh 1

'8 1231 Cyanid,gesamt | < 0,002 'mg/l

|9 [1246|Nitrit - < | o0t [mgn |

(10 (1321 Fluorid I .. 0,005 mg/l

|11 [1325 Bromat o | =< | 0003 mg/l |

12 1331 Chlorid e 12 mgh |

(13 {1244 Nitrat , | 48 mgn |

(14 1313 Sulfat R LR O | 18 | mg/ht

51,:‘-2.,. '141431 | Aluminium | < | 0Q1 mgll | )

16 1145 Antimon il et o ..< . 0001 mgh

|17 11142 Arsen - ‘ | < | 0,003 [mgN |

11211 Bor ) o ) - - < | 01 mgl |

119 1165’Cadm|um - o | < | 0,005 mgn |

'20 1151 Chrom gesamt | < | 0005 mgll

‘21 11182 Eisen , - _ , B | < 0_01_ imgll |

22 1112 Natrlum ‘ 9,20 | mgl/l

123 | 1171|Mangan _= 0,005 |mg/l |

124 1218 Selen o o < 0,003 mg/ |

|25 | 1166 | Quecksilber; gesamt _ ‘ | < | 00002 mgn |

26 1078 Calcitibsekapazitat (C10) ] 1,97 mgll ,
127 12371 Benzol | < | 03 lpgt |

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schrifliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Nr. Parameter Son- Mess- Ein- Probenvorbehand-
der- wert/ heit lung
zei- Unter-
chen  schl. i
28 | 2008 1,2-Dichlorethan_ < 05 lugh |
‘29 i2021 Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach 2 < 1 ipg/l %
«‘___. | TrinwV 2001) i i N . 1 B {
I30 2080'Tnhalogenmethane (nach Trmka) R A 1} pg/l o
131 ,1<?f§4 Benzo(a)pyren - | < | 0,003 ,pg/lr B |
132 1570 PAK (Summe nach TrinkWV 2001) 1 < 001 ugh |
mEsltoc 12 (mal |
34 160 Uan e 1< o1 lpgh |
35 [1122|Calciuom 1 |37 |mgh | |
/36 1121 Magnesum | i 2,37 mg/l |
137 | 1113 | Kalium 41 0689 [mg/ |
138 | 1472 §§urekapa2|tat bIS pH43 1 1rs mm‘okll_l‘ |
139 [1479 | Hérte I | 581 |[°dH
140 11077 Sattlg_ungsmdex (C10) | i 0,184 -
r41 | 1076 | pH-Wert berechnet nach Sattlgung mit CaCOB o | 80 | |
‘42 1254 | Nitrat/50 + Nitrit/3 (nach TrinkwV 2001) ‘ 0,09 mg/l
Lfd. Nr. der Probenahmestelle:6
Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/0471/01078
stelle: zahl
Name  Stral3giech, KIGA; Putzraum, WB
Wassergewinnungsanlage:
 Proben-ID des Labors: 2209543-1
Probenahme: Datum 29.09.2022
Uhrzeit 14:24
Probengewinnung: Zufallsstichprobe ohne Ablauf (Z-Probe) Me-  Trinkwasser kalt
dium:
Messprogramm:
'Nr. Parameter Son- Messwert/ Un- Ein- Probenvorbehandlung
der- terschl. heit
zei- ‘
i ___chen v Hi S ‘
1 [1138/Blei | < | 0003  |mg/| ] }
2 1161 Kupfer | 002  mgh ) :
'3 | 1188 Nickel < 1 0,002 [ mgi | - j
Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersughungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

e m—

,/‘

Dr. Sa. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl.Chem

Dr. Karen Popp
Stellv.Laborleiterin,Dipl.-Leb.Chem.

Dr. Sl Tadbmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriftiche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Gbemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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ANALAB TAUBMANN GMBH
Herr Gratzke

AM BERGLEIN 3

95336 MAINLEUS-ROTHWIND

Datum 17.10.2022
Kundennr. 40010627

PRUFBERICHT

Auftrag 1800925 Angebotsnummer: 85-148675
Analysennr. 366634 Trinkwasser

Projekt 14370 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 13.10.2022

Probenahme keine Angabe

Probenehmer Analab Traubmann GmbH (4077)
Kunden-Probenbezeichnung 22 09543 -1

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV
DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Anorganische Bestandteile
[Uran (U-238) [mafi I <0,0001] 0,0001 | 0,01 | | DINENISO 17284-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezilglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemiB TrinkwV notifizierte Labor. (N9) V)
Die vollstiéndigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) externe Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Priifungen: 13.10.2022
Ende der Priifungen: 14.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaR der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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PRUFBERICHT
Auftrag 1800925 Angebotsnummer: 85-148675
Analysennr. 366634 Trinkwasser

e e\

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-102
E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de

FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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